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1. UVOD 
 
Pod pojmom električne energetske mreţe podrazumijevamo sve sljedeće meĎusobno 
povezane elemente sustava, a to su: generatori, transformatori, vodovi te trošila kod potrošača 
električne energije. Električna mreţa se sastoji od tri dijela: izvor, prijenosna mreţa i 
distribucijska mreţa. Razlika izmeĎu distribucijske i prijenosne mreţe nije jednoznačna. Prema 
tehničkoj podjeli pod izvorima smatramo elektrane, dok pod prijenosnom mreţom 
podrazumijevamo vodove i postrojenja nazivnog napona 110 kV i više, a distribucijska mreţa se 
odnosi na vodove i postrojenja nazivnog napona niţih od 110 kV. Za razliku od tehničke podjele 
u funkcionalnoj podjeli prijenosna mreţa obuhvaća sve dijelove sustava koji djeluju zajedno sa 
izvorima električne energije, a ostali dijelovi električnih mreţa predstavljaju distribucijsku mreţu 
[1]. Elektroenergetski vodovi mogu biti nadzemni i kabelski vodovi. Nadzemni vodovi su skup 
svih dijelova koji sluţe za nadzemno voĎenje električne energije, dok kabelski vodovi 
predstavljaju vodiče koji prenose električnu energiju, a isti su izolirani i zaštićeni tako da se 
mogu polagati u zemlju ili vodu. Nadzemni i kabelski vodovi imaju svoje karakteristične 
parametre koji predstavljaju karakteristiku voda koja utječe na elektrčine prilike u cijeloj duţini 
voda, a to su djelatni otpor R, induktivitet L, kapacitet C i odvod G. U završnom radu pozornost 
će biti usmjerena na proračun pogonskog kapaciteta nadzemnog voda kao jednog od parametara 
voda. 
U prvom dijelu završnog rada opisani su elektroenergetski vodovi, zatim njihova podjela po 
različitim kriterijima  i osnovni elementi nadzemnih vodova. Nakon toga obraĎene su 
karakteristične veličine voda i dat je opis za svaki od navedenih veličina voda s  posebnim 
osvrtom  na kapacitet i poprečnu admitanciju. Metodu srednjih geometrijskih udaljenosti 
korištena je prilikom izračuna parametara nadzemnih vodova, te će takoĎer biti detaljnije 
obraĎena u nastavku rada. U zadnjem dijelu obraĎen je i izračunat pogonski kapacitet za 
nekoliko primjera dalekovoda. 
1.1. Zadatak završnog rada 
Potrebno je dati opis jediničnih parametara dalekovoda sa posebnim osvrtom na kapacitet i 
poprečnu admitanciju, takoĎer je potrebno opisati metodu srednjih geometrijskih udaljenosti 
(SGU) za izračun kapaciteta. Na kraju potrebno je napraviti nekoliko primjera proračuna uz 
pomoć računalnog programa.  
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2. ELEKTROENERGETSKI VODOVI 
 
Za prijenos i distribuciju električne energije koristimo nadzemne vodove, koji mogu biti 
zračni ili slobodni, te kabelski elektroenergetski vodovi. Podjela nadzemnih vodova moţe se 
izvršiti po više kriterija: 
- nazivni napon voda, 
- broj strujnih krugova, 
- materijal i konstrukcija vodiča, 
- materijal i konstrukcija stupova [2].  
Osnovni elementi nadzemnog voda kako je prikazano na Slici 2.1. su: 




- spojni ovjesni i zaštitni materijal (pribor), 
- uzemljenje i zaštitna uţad [2].  
 
Sl.2.1. Dio nadzemnog voda sa osnovnim elementima [3] 
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Vodiči predstavljaju aktivni dio voda i osnovni su električni dio voda, njihova glavna zadaća je 
prenošenje električne energije. Materijali od kojih se izraĎuju električni vodiči trebaju imati 
sljedeće osobine: dobru električnu vodljivost, veliku mehaničku čvrstoću, otpornost protiv 
oštećenja, starenja i korozije. Da bi se zadovoljili gore navedeni uvjeti, u praksi se vodiči 
izraĎuju od više materijala tzv. kombinirani vodiči, zbog toga što u jednom vodiču ne moţemo 
pronaći sva zahtjevana svojstva. Najčešći materijali koji se koriste za izradu vodiča su: bakar, 
aluminij, čelik, bronza, aldrej, alučel te razni drugi kombinirani vodič [2]. Primjer jednog 
kombiniranog vodiča prikazan je na Sl.2.2. 
 
Sl.2.2. Izgled alučel uţeta pri čemu je jezgra ispunjena čelikom, a omotač aluminijem [4] 
 
Izolatori imaju dvije zadaće, a to su da vodiče električki izoliraju od stupova, te da ih mehanički 
drţe u odreĎenom poloţaju. Materijali od kojih se izraĎuju izolatori osim električnih svojstava 
trebaju imati i zahtjevanu mehaničku čvrstoću i otpornost na vanjske utjecaje, a primjer jednog 
izolatora imamo na sljedećoj slici (Sl.2.3). Korišteni materijali za izradu izolatora su porculan, 
steatit i staklo [2].  
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Sl.2.3. Izgled kapastog izolatora [3] 
Spojni materijal i pribor sluţe za stalan prolaz električne energije na mjestima gdje se duţine 
vodiča nastavljaju jedna na drugu. Pribor moţe biti spojni, zaštitini ili ovjesni, a razlikuju se po 
funkcijama koje imaju. Spojni materijal omogućuje prolaz električne struje, dok ovjesni ima 
mehaničku funkciju, a zaštitni materijal ima ostale funkcije [2].  
Zaštitno uţe ima više uloga, prva od njih je zaštita od neposrednog udara munje u fazne vodiče 
dalekovoda. Druga uloga zaštitnog uţeta da osigura dovoljno nisku nultu impedanciju voda kako 
ne bi došlo do kvarova. Materijali od kojih zaštitno uţe izraĎuje potrebno je da bude dobre 
vodljivosti [2].  
Stupovi omogućavaju vodičima dovoljnu visinu u odnosu na tlo. S obzirom na poloţaj trase 
stupovi mogu biti linijski koji se nalaze u ravnome dijelu vertikalne proekcije trase, te kutni koji 
se nalaze na mjestima loma vertikalne proekcije trase. Ovisno o načinu zavješenje vodiča 
stupove dijelimo na nosne i zatezne. Materijali koje koristimo za izradu stupova su drvo, 
armirani beton i čelik [2].  
Glavna uloga temelja je da sve sile sa stupova prenesu na tlo, a oni mogu biti zategnut vertikalno 
prema dolje, na izvlačenje i na prevrtanje. Uzemljenje predstavlja cijeli sustav u koji pripada 






    
2.1. Karakteristiĉni parametri voda 
 
Karakteristični parametri pomoću kojih se definiraju električne prilike na vodu u pogonskim 
slučajevima nazivaju se parametri voda. Parametri voda sadrţe brojčane vrijednosti koje ovise o 
svojstvima materijala od kojih su konstruirani, zatim o okolini koja ga okruţuje i o 
geometrijskom odnosu dijelova voda meĎusobno i prema okolini. TakoĎer treba voditi računa da 
mnoge od ovih utjecajnih veličina ovise o vanjskim utjecajima, npr. o promjeni temperature, 
vlaţnosti i sl. Parametri voda su navedeni po jedinici duţine voda, po kilometru i po jednoj fazi, 
a u njih ubrajamo: 
- jedinični djelatni otpor:     R1 [Ω/km] 
- jedinični induktivitet:        L1 [H/km] 
- jedinični kapacitet:            C1 [F/km] 
- jedinični odvod:                G1 [S/km] 
Kada su svi parametri voda različiti od nule tada taj vod nazivamo realni vod. Dijelimo ih na 
tople i hladne, jer kroz otpor i odvod prolazi struja koja izaziva toplinske gubitke, a kapacitet i 
induktivitet pripadaju u hladne [2].  
Sve četiri parametra se nalaze unutar voda i rasporeĎene su kontinuirano uzduţ voda, pa stoga po 
volji maleni dio voda sadrţi njih sve četiri. Raspored parametara unutar voda odreĎuje njihov 
naziv, te se djelatni otpor i induktivitet nazivaju uzduţnim, a odvod i kapacitet popriječnim 
parametrima [2].  
 
Sl.2.4. Poloţaj parametara voda na duţini dx [5]  
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Sa Slike 2.4. moţemo viditi da se na uzduţnoj grani nalaze jedinični djelatni otpor voda R1 i 
jedinični induktivitet voda L1, a u poprečnu granu spadaju jedinični odvod voda G1 i jedinični 
kapacitet voda C1 [2].  
Ako je trofazni vod simetričan on se moţe prikazati jednofazno što je vidljivo sa Slike 2.4., a to 
znači da sve tri faze imaju jednake električne karakteristike ili ako je vod pogonski simetričan, a 
to znači da su po iznosu jednaki, a po fazi za 120° zakrenuti naponi i struje u sve tri faze. U 
suprotnom potreban je grafički prikaz trofaznog modela voda, kojeg će biti prikazan na sljedećoj 
slici (Sl.2.5.) [2].  
 
Sl.2.5. Trofazni model voda duţine dx  
 
Prlikom računanja hladnih parametara voda ovise i o frekvenciji  i mogu se zapisati u sljedećim 
oblicima: 
- jedinični uzduţni induktivni otpor ili jedinična reaktancija  




- jedinčna poprečna kapacitivna vodljivost ili jedinična susceptancija  







    
Na kraju parametre voda moţemo prikazati pomoću kompleksnih vrijednosti: 
- jedinični uzduţni prividni otpor ili jedinična impedancija:  
 1 1 1Z R jX / km    (2-1) 
 
- jedinična poprečna prividna vodljivost ili jedinična admitancija:  
 1 1 1Y G jB S/ km  . (2-2) 
 
Duljina voda l vaţna je za konkretni vod, te kada jedinične parametre voda pomnoţimo s 
duţinom voda l dobivamo: 
- djelatni otpor voda ili rezistenciju                       R  [Ω] 
- induktivni otpor voda ili reaktanciju                   X  [Ω] 
- djelatni odvod voda ili konduktanciju                 G   [S] 
- kapacitivnu vodljivost voda ili susceptanciju        B  [S] 
tj. prividni otpor voda ili impedanciju: 
 Z R jX    (2-3) 
 
te prividnu vodljivost voda ili admitanciju:  
 Y G jB S  . (2-4) 
 
2.2. Djelatni otpor voda 
 
„Djelatni otpor voda je definiran padom napona ili gubitkom snage po jedinici duţine voda, ako 
vodičem teče istosmjerna struja od 1 ampera] [2].“ 
1 2
Ω     
 
U P ρ




∆U – promjena napona po jedinici duljine voda  [V/m] 
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∆P – gubitak djelatne snage po jedinici duljine voda  [W/m] 
I – struja kroz vodič  [A] 
ρ = specifični otpor vodiča u  [Ωm] 
q = presjek vodiča u [m2] 
Otpor ovisi o više faktora koji mogu povećati ili smanjiti njegov učinak, kao što su temperatura, 
presjek vodiča, razmak meĎu vodičima, duljina voda, materijal od kojeg je vodič izraĎen tj. o 
specifičnom otporu i vodljivosti, toku izmjenične struje (skin-efekt i efekt blizine). 
 
2.3. Induktivitet voda 
 
„Induktivitet je svojstvo petlje da se opire promjeni struje, jer svaka promjena struje izaziva 
promjenu obuhvatnog toka, koja inducira u petlji napon suprotnog smjera [5].“  
Induktivitet voda nastaje zbog promjenljivog magnetskog polja koje nastaje okolo i unutar 
vodiča voda kada kroz njega teče izmjenična struja. Jakost magnestkog polja i magnetska 
indukcija proporcionalni, te magnetski tok moţemo računati kao sumu magnetskih tokova koji 
su proizvedeni raznim dijelovima strujnog kruga [5].  
Na veličinu induktivnog otpora najviše utiče razmak izmeĎu vodiča i njegova veličina je puno 
veća kod zračnih nego kod kabelskih vodova.  
Za mjerenja induktiviteta koristi se jedinica 1 henri (H), te nju ima onaj strujni krug unutar kojeg 
se inducira napon od  1V, s tim da se struja jednolično mijenja za 1 amper u 1 sekundi. U 
vodovima koje koristimo za prijenos električne energije pretpostavljamo da je permeabilitet 
konstantan, te da su jakost magnetskog polja i magnetska indukcija proporcionalni. Iz toga 
moţemo zaključiti da magnetski tok moţemo računati kao sumu magnetskih tokova koji su 




    
2.4. Odvod voda  
 
„Odvod po jedinici duţine voda G1 moţemo definirati kao omjer trofaznih djelatnih gubitaka po 
jedinici duţine zbog kliznih poprečnih struja i korone ∆P0 [W/m] i kvadrata linijskog napona U 
[V] [5].“  





Ovaj izraz takoĎer vrijedi i za jednofazni prikaz voda ako u obzir uzmemo gubitke jedne faze i 
fazni napon. Vaţno je naglasiti da se duţina nadzemnih vodova računa u kilometrima, pa je 
stoga i odvod najčešće zapisan u kilometrima. 
U principu nadzemni vod je nesavršeni kondezator gdje su vodiči ovješeni na izolator. Taj 
nesavršeni kondezator često je praćen gubicima koji su prouzročeni koronom i gubicima koji su 
nastali zbog kliznih struja [2].  
 
2.5. Kapacitet voda 
„Kapacitet vodiča daje odnos izmeĎu količine naboja na vodiču i visine napona na kojem se 
vodič nalazi. Jedinica za mjerenje kapaciteta je farad (F). Kapacitet od 1F ima onaj vodič kod 





                                                               
Što se tiče voda vodiči unutar njega su zajedno električni povezani i čine sustav vodiča. Količina 
naboja na vodičima i razlika napona meĎu vodičima su u čvrstoj meĎusobnoj vezi, a električno 
polje prostoru nastaje djelovanjem naboja svih vodiča, dok naboj svih vodiča nastaje pod 
utjecajem svih ostalih vodiča [2].  
Za napon kaţemo da je razlika potencijala, te jednu ekvipotencijalnu plohu odabiremo kao 
referentnu i to je obično ploha nultog potencijala pomoću koje se odreĎuje napon svih vodiča 
[2].  
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3. IZRAĈUN KAPACITETA DALEKOVODA  
 
Vodiči prijenosnih vodova imaju kapacitet jedan u odnosu na drugi zbog razlike potencijala 
meĎu njima. Iznos kapaciteta meĎu vodičima ovisi o veličini vodiča, razmaku, izmeĎu njih i 








Potrebno je uzeti u obzir dugačak okrugli vodič radijusa r, sa nabojem q kulona po metru kako je 
prikazano na Slici 3.1. [6].  
 






    
Naboj na vodiču izaziva električno polje sa radijalnim linijama toka. Ukupni električni tok je 
numerički jednak vrijednosti naboja na vodiču. Intenzitet polja u bilo kojoj točki definiran je 
silom po jedinici naboja i naziva se  jakost električnog polja i označava se sa E. Koncentrični 
cilindri koji okruţuju vodič su ekvipotencijalne plohe i imaju jednaku gustoću toka. Iz 







    (3-2) 
 








gdje je    permitivnost vakuuma i jednaka je 8.85*10
-12








     
Razlika potencijala cilindara od pozicije D1 do D2 definirana je kao obavljen rad pomicanja 
jedinice naboja jednoga kulona od D2 do D1 kroz električno polje stvarajući naboj na vodiču. 





0 0 12 2




U Edx dx  ln
πε x πε D
 (3-5) 
 
Oznaka U12 znači pad napona od 1 do 2, gdje se, 1 smatra pozitivan u odnosu na 2. Naboj q nosi 




    
3.1. Kapacitet jednofaznih vodova 
 
Potrebno je uzeti u obzir metar duljine jednofaznog voda koji se sastoji od dva puna vodiča 
radijusa r kako je prikazano na Slici 3.2. Dva vodiča su razmaknuta za udaljenost D. Vodič 1 
nosi naboj q1 kulona po metru, dok vodič 2 nosi naboj q2 kulona po metru. Prisutnost drugog 
vodiča i zemlje uzrokuje smetnje kod polja prvog vodiča. Udaljenost izmeĎu ţica D je velika u 
usporedbi sa r, a visina vodiča je puno veća od D. Iz toga slijedi, efekt izobličenja je mali, a 
naboj je pravilno rasporeĎen po plaštovima vodiča [6].  












   
 
Sl.3.2. Jednofazni vod sa dva vodiča [6] 
 








U   ln
πε r
   (3-7) 
 












Iz principa superpozicije, razlika potencijala uzrokovana prisustvom oba naboja je: 
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    q q
q qD r
U   U  U   ln   ln
πε r πε D
 (3-9) 
 





U   ln  F m
πε r
   (3-10) 
   
Iz (3-1), kapacitet meĎu vodičima je 
 012 /
πε







Jednadţba (3-11) daje kapacitet izmeĎu vodiča u vodu. U svrhu modeliranja prijenosnog voda, 
moţemo definirati kapacitet po jedinici duţine voda C1 izmeĎu pojedinih vodiča i nultog vodiča 
kako je ilustrirano na Sl.3.3. Pošto je napon prema nuli jednak polovici U12, kapacitet po jedinici 













Sl.3.3. Ilustracija kapaciteta prema nultom vodiču  
 
Prisjećamo se           
-12
 F/m i pretvara se u μF po kilometru, imamo: 
 1
0.0556









    
3.2. Razlika potencijala u konfiguraciji sa više vodiĉa 
 
Potrebno je uzeti u obzir n paralelnih vodiča nabijenih nabojima q1, q2,…,qn kulona po metru 
kako je prikazano na Sl.3.4. [6].  
 
Sl.3.4. Konfiguracija sa više vodiča  
 
Pretpostavimo da je efekt izobličenja neznatan i da je naboj pravilno rasporeĎen oko vodiča sa 
slijedećim ograničenjem: 
1 2 0  nq  q  q  (3-14) 
 
                                     











U   q  ln
πε D
 (3-15) 
                
Kada je k = i, Dii je udaljenost izmeĎu površine vodiča i njegova središta, naime, njegova 
radijusa r [6].  
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3.3. Kapacitet trofaznih vodova 
3.3.1 MeĊusobni kapacitet trofaznog dalekovoda  
MeĎusobni kapacitet predstavlja kapacitet izmeĎu faza dalekovoda i ne uzima se u obzir utjecaj 
zemlje i zaštitnog uţeta. 
Potrebno je uzeti u obzir jedan metar duljine trofaznog voda sa tri duga vodiča, radijusa r, sa 
razmakom izmeĎu vodiča prikazano kao  na Slici 3.5. [6]. 
 
 
Sl.3.5. Trofazni prijenosni vod  
 
Pošto imamo uravnoteţeni trofazni sustav: 
0  a b cq  q  q  (3-16) 
 
Pretpostavimo da je vod prepleten. Nastavljamo sa proračunom razlike potencijala izmeĎu a i b 







   
 
a b c ab I
DD r
U   q ln  q ln  q ln
πε r D D
 (3-17) 
 







   
 
a b c ab II
D Dr
U   q ln  q ln  q ln




    







   
 
a b cab III
D Dr
U   q ln  q ln  q  ln
πε r D D
 (3-19) 
 
Srednja vrijednost Uab je: 
 
3
12 23 13 12 23 13
3




   
 
ab  a b c
D D D D D Dr
U  q  ln  q ln  q  ln




















D D D r





Za izračun jediničnog pogonskog induktiviteta i kapaciteta, moţe se koristiti metoda srednjih 
geometrijskih udaljenosti (MSGU). Ova metoda počiva na pretpostavci da se vodiči mogu 
podijeliti u dvije skupine s obzirom na njihov naboj na skupinu polaznih vodiča A i skupinu 
povratnih vodiča B kako je prikazano na Slici 3.6. koji stvaraju jednu ekvivaletnu petlju. 
Općenito za MSGU moţemo reći da je  ekvivalenti razmak vodiča izmeĎu dvije skupine, što je 
vidljivo iz Slike 3.6. 
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Sl.3.6. Podjela vodiča nekog voda u skupine „“polaznih“ i “povratnih“ vodiča  
Dakle, naboj mjerodavan za odreĎivanje kapaciteta stvarno se nalazi na povšini vodiča, gdje se 
zanemaruje unutarnje magnestko polje, tj. unutarnji induktivitet vodiča. Osim ovoga, prilikom 
primjene metode MSGU za odreĎivanje kapaciteta u obzir uzimamo pripadnost svih vodiča 






  (3-22) 
 
Izrazi sa meĎusobnu srednju geometrijsku udaljenost glasi: 
1 1 1         
xy
a ay b by x xyMSGU D D D D D D  (3-23) 
 
Potrebno je napomenuti da se MSGU vodiča pojavljuje u argumentu logartima i računa se: 
3





    
































    
 
a
ab ac a a
qMSGU r MSGU
U  U   q  ln  q  ln   ln
πε r MSGU πε r
 (3-27) 
 
Za simetričan trofazan sustav napona vrijedi: 
0 120    ab an anU  U  U                                                       
0 240    ac an anU  U   U   




3 ab ac anU  U  U  (3-29) 
 














ili kapacitet prema nuli u μF po kilometru je: 
 1
0.0556








    
Ovo je jednaka forma kao i izraz za kapacitet jedne faze jednofaznog voda. MSGU je ekvivalenti 
razmak vodiča. Za gore spomenuti trofazni vod ovo je produkt trećeg korijena trofaznog 
razmaka [6].  
 
3.4. Posljedica preplitanja 
 
Kada se uzmu u obzir nesimetrični vodovi tada se dobije različit kapacitet u različitim fazama, te 
da bi dobili simetrične vodove vršimo njihovo preplitanje i izračunom dobivamo jednak 
pogonski kapacitet o fazi. Postupak za pronalaţenje kapacitet po fazi za trofazni prepleteni vod 














Pojam SGR predstavlja srednju geometrijski radijus faznih vodiča, te prema Slici 3.6. dobivamo 
sljedeću formulu: 
2
           X aa ax ba bx xa xxSGR D D D D D D  (3-33) 
 
Posljedica preplitanja je uvoĎenje ekvivalentnog radijusa rb. Ekvivalentni radijus rb sličan je 
SGR-u, ako je d meĎusobno rastojanje izmeĎu vodiča u snopu, dobivamo za dva prepletena 
podvodiča: 
 br  r d  (3-34) 
 
za tri prepletena podvodiča: 
3 2 br  r  d  (3-35) 
 
za četiri prepletena podvodiča: 
341.09 br  r d  (3-36) 
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3.5. Kapacitet trofaznih dvostrukih vodova 
 
Promatramo trofazne dvostruke vodove sa relativnim pozicijama faza a1b1c1 – c2b2a2. Svaki fazni 
vodič prepleten je unutar svoje grupe u odnosu na paralelni trofazni vod. Posljedica zaštitnog 
uţeta i zemlje smatraju se neznatnim za ovo uravnoteţeno stanje. Sljedeći postupak, prosječni 



























Izraz za MSGU jednak je kao u proračunu induktiviteta i dan je formulom: 
3 AB BC ACMSGU D D D  (3-39) 
 
SGRc se računa prema sljdećoj formuli: 
3C A B CSGR  r r r  (3-40) 
 
Gdje se rA, rB i rC  računaju prema sljedećim izrazima: 
1 2
b
A a ar  r D   
b
B b1b2r r D  
 
b
C c1c2r r D  
(3-41) 
                                                                                        
gdje je r
b
 srednji geometrički radijus prepletenih vodiča [6].  
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Na Slici 3.7. prikazan dvostruki trofazni 110 kV dalekovod Ţupanja-Orašje i Tuzla-Orašje tipa 
“bačva“ koji sluţi kao dvostruko napajanje trafostanice 110/35/10 kV Orašje. 
 
Sl.3.7. Primjer dvostrukog trofaznog 110 kV dalekovoda Ţupanja-Orašje, Tuzla-Orašje  
3.6. Veza izmeĊu pogonskog induktiviteta i kapaciteta dalekovoda 
 
Umnoţak pogonskog kapaciteta i pogonskog induktiviteta po jedinici duţine idealnog voda 







tu je  8c = 3 10 m / s  [5].  
Ako imamo slučaj realnog voda (R1≠0, G1≠0) gornja ovisnost bi ovisila samo za vanjski 
induktivitet vodiča: 
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Za vanjski induktivitet uvršatavamo izraz dobiven prema metodi srednjih geometrijskih 
udaljenosti (SGU): 








gdje se na SGR odnosi na skupinu polaznih vodiča, pa uvrštavajući (3-44) u (3-43) dobivamo 




















3.7. Utjecaj zemlje na kapacitet 
 
Za izolirani nabijeni vodič silnice električnog toka su radijalne i ortogonalne cilindričnim 
ekvipotencijalnim površinama. Prisutnost zemlje primijeniti će raspodjelu silnica i 
ekvipotencijalnih ploha električnog toka, što će promijeniti efektivni kapacitet voda. Razina 
zemlje je ekvipotencijalna ploha, stoga, silnice toka su prisiljene sjeći površinu zemlje 
ortogonalno. Posljedica prisutnosti zemlje se moţe reći da je odgovorna za metodu prividnih 
naboja koju je predstavio Kelvin. Da bi se ilustrirala ova metoda, potrebno je uzeti u obzir vodič 
sa nabojem q kulona po metru na visini H iznad zemlje. TakoĎer, potrebno je zamisliti naboj –q 
stavljen na dubinu H u zemlju. Ova konfiguracija bez prisutnosti površine zemlje stvorit će 
jednaku raspodjelu polja kao jedan naboj i površina zemlje. Stoga, zemlja se moţe zamijeniti u 
proračunu potencijala električnog polja sa fiktivnim nabijenim vodičem suprotnog predznaka 
koji se nalazi na jednakoj dubini ispod zemlje kao što je pravi vodič iznad zemlje. Ovaj 
imaginarni vodič nazvan je preslikom pravog vodiča [6].  
Na Slici 3.8. imamo prikaz utjecaja električnog polja vodiča na visini h iznad zemlje, koji 
izgleda identično kao i električno polje izmeĎu vodiča i njegove zrcalne slike na dubini h ispod 
površine zemlje. Primjer zrcaljenja za trofazni dalekovod prikazan je na Slici 3.9., gdje vidimo 
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kako su orginalni vodiči 1, 2 i 3 preslikani simetrično u odnosu na zemlju u vodiče 1', 2' i 3' i da 
ti vodiči imaju naboj suprotnog predznaka. 
 
Sl.3.8. Metoda zrcaljenja  
 
Sl.3.9. Vodiči trofaznog voda i njegova slika [3] 
 
U nastavku rada na Slici 3.10. prikazana je ovisnost izmeĎu pogonskog, dozemnog i 
meĎusobnog kapaciteta, gdje je simetrični trokut sa meĎusobnim kapacitetima Cm pretvoren u 
zvijezdu, tako da se na svaku fazu nadoveţe jedan krak zvijezde kapaciteta 3Cm.  
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Sl.3.10. Prikaz ovisnosti pogonskog, dozemnog i meĎusobnog kapaciteta trofaznog simetričnog 
voda  
Pogonski kapacitet tj. kapacitet direktnog redoslijeda vodiča a dobivamo kao omjer naboja 
direktnog redoslijeda 
1a












    (3-46) 
 
gdje su aa az ab ab abk C C , a k C    iz čega slijedi: 
1a az ab
C C 2C   (3-47) 
 
Pri uvaţavanju da je kab = kba, odnosno Cab = Cba dobijemo pogonski kapacitet vodiča b: 
1b bb ab bz ab
C k k C 2C     (3-48) 
 











C F / m
2h 2h D





      
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      
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      
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      








bz bb ab 2





C k k F / m
2h 2h D





      




Ako su ha = hb = h tada promatramo simetrični slučaj tada nazivnik izraza (3-51) moţemo opisati 
kao razliku kvadrata članova, odnosno kao njezin na faktore rastavljeni oblik. U tom slučaju 
pogonski kapacitet vodiča a i b je jednak i dobiva se prema sljedećem izrazu: 
 














    
Na sličan dobijemo i jednake dozemne kapacitete Cz i meĎusobni kapacitet Cm = Cab dvaju 
simetrično postavljenih vodiča jednofaznog voda: 






















C C F / m
D2h
18 10 ln ln
r D
 
   
      




Ovisnost izmeĎu pogonskog, dozemnog i meĎusobnog kapaciteta za ovaj simetrični slučaj glasi: 
1 z mC C 2C   (3-57) 
 
Za trofazni vod dobijemo vezu izmeĎu direktnog, dozemnog i meĎusobnog uzimajući u obzir 
praktične prilike: 
1 z mC C 3C   (3-58) 
 
















gdje je : 
3 AB BC ACMSGU D D D  (3-60) 
 




sr 1 2 3h h h h  
(3-61) 
 
SGR je srednji geometrijski radijus, Xsr je srednje geometrijsko rastojanje izmeĎu 





sr AB' AC' BC'X D D D  
(3-42) 
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3.8. Indukcija magnetskog polja 
 
Magnetska polja prijenosnih vodova imaju odreĎeni utjecaj na predmete koji se nalaze u blizini 
voda. Magnetska polja, izazvana prolaskom struje kroz vod, inducira napon u u predmetu koji je 
dovoljno dugo paralelan vodu, kao što su na primjer ograde, cjevovodi i telefonske ţice. 
 Magnetsko polje je utjecano od prisustva povratnih struja kroz zemlju. Carson je 
predstavio jednadţbu za računanje meĎusobnog otpora i induktiviteta koje su funkcije zemljine 
otpornosti. Za uravnoteţene trofazne vodove, povratna struja kroz zemlju je nula. Pod  
normalnim radnim uvjetima, magnetsko polje u blizini uravnoteţenog trofaznog voda moţe se 
izračunati uzimajući u obzir struje koje prolaze kroz vodiče, a zanemarujući struje kroz zemlju.  
 Istraţivanja su ustvrdila da magnetska polja utječu na sastav krvi, rast, ponašanje, 
imunološki sustav i ţivčani sustav. Postoje odreĎene brige u vezi biološkog utjecaja 
elektromagnetskog i elektrostatskog polja na ljude. Dugotrajne posljedice predmet su nekoliko 
istraţivanja u svijetu [6].  
 
3.9. Elektrostatska indukcija 
 
Električno polje prijenosnog voda utječe na predmete u blizini voda. Eletrično polje stvoreno 
visokonaponskim vodovima inducira struju u predmetima koje se nalaze u prostoru električnog 
polja. Većim naponima povećavaju se i posljedice električnog polja. Električna polja, 
uzrokovana naponom voda, glavni su uzrok indukcije na vozilima, zgradama i objektima slične 
veličine. Ljudsko tijelo izloţeno je posljedicama električnih praţnjenja nabijenih objekata u 
blizini voda. To mogu biti stalne struje ili iskrenja. Gustoća struje u ljudskom tijelu koja se 
inducira električnim poljem moţe biti puno veća od one inducirane magnetskim poljem. 
 Rezultantno električno polje u blizini prijenosnog voda moţe se dobiti predstavljanjem 





    
3.10. Korona 
 
Kada gradijent potencijala površine vodiča postigne vrijednost veću od dielektrične čvrstoće 
okolnog zraka, dolazi do ionizacije u okolnom prostoju površine vodiča. Ova djelomična 
ionizacija naziva se korona. Dielektrična čvrstoća zraka za vrijeme normalnim atmosferskih 
prilika (25°C i 76 cm ţive) je oko 30 kV/cm. 
 Korona uzrokuje gubitke snage, čujni pišteći zvuk u blizini voda, ozon te radio i 
telefonske smetnje. Čujni zvuk je problem za okoliš i dogaĎa se kad je loše vrijeme. Radio 
smjetnje se dogaĎaju u elektromagnetskom spektru. Kiša i snijeg mogu stvoriti televizijske 
smetnje u područjima gdje je signal slab. Korona ovisi o promjeru vodiča, konfiguraciji voda, 
vrsti vodiča i uvjetima površine vodiča. Atmosferski uvjeti, kao što su gustoća zraka, vlaţnost i 
vjetar utječu na stvaranje korone. Gubici zbog korone za vrijeme kiše i snijega su puno veći nego 
za lijepog vremena. Na površini vodiča, nepravilnost, kao što je kontaminirajuća čestica, 
izazivaju gradijent napona koji moţe postati izvor praţnjenja. TakoĎer, izolatori su 
kontaminirani prašinom i naslagama kemikalija koje smanjuju razorni napon i povećavaju 
gubitke zbog korone. Izolatori se zato često čiste da bi se smanjili razmjeri tog problema. Korona 
se moţe smanjiti povećanjem veličine vodiča i prepletanjem vodiča [6].  
 
3.11. Primjeri izraĉuna kapaciteta 
Za ilustraciju navedenog proračuna pogonskog kapaciteta, prikazana su dva primjera preuzeta iz 
literature Power System Analysis [6]. Primjeri predstavljaju 500 kV trofazni vod karakterističan 
za SAD, gdje je razlika u primjerima što je zamijenjen vodič i promatran je utjecaj toga na 
konačan rezultat kapaciteta. 
 
Primjer 1. 500 kV trofazni transponirani vod sastoji se od jednog ACSR 6.445 mm
2
, 45/7 Bittern 
vodič po fazi sa vodoravnom konfiguracijom vodiča kako je prikazano na Slici 3.11. Vodiči su 
promjera 3,416 cm. Potrebno je izračunati kapacitet po fazi po kilometru voda [preuzeto iz 




    
 
Sl.3.11. Raspored vodiča za Primjer 1. 





 r   cm , MSGU se dobiva koristeći formulu: 
3 10.668 10.668 21.336 13.44   MSGU   m  







   μF km  
Primjer 2. Vod iz Primjera 1. zamijenjen je sa dva ACSR 3.223*10-4 mm2 24/7 Rook vodičima 
koji imaju jednak presjek aluminija kao i Bittern vodič. Razmak izmeĎu vodiča, mjeren od 
sredine prepleta je jednak kao i prije i prikazan je na Slici 3.11. Promjer vodiča je 2.482 cm. 
Razmak prepleta je 45.72 cm. Potrebno je izračunati kapacitet po fazi po kilometru voda [6].  
D = 2.482 cm 
d = 45.72 cm 




 r   cm , i iz Primjera 1 MSGU = 13.44 m. Ekvivalentni 
geometrički radijus sa dva vodiča po prepletu, za računanje kapaciteta dobivamo pomoću 
formule: 




    










3.12 Primjeri proraĉuna jediniĉnog pogonskog kapaciteta 
 
U nastavku rada obraĎeni su primjeri za proračun jediničnog pogonskog kapaciteta za trofazne 
prijenosne vodove različitih naponskih nivoa. U proračunu je pogonski kapacitet izračunat tako 
da je uzet u obzir utjecaj i zemlje i meĎusobni utjecaj faza, a zanemaren utjecaj zaštitnog uţeta. 
Zadana su tri primjera koja su najprije riješena “ručno“, a potom u računalnom programu 
MATLAB. U Hrvatskom elektroenergetskom sustavu i prijenosnoj mreţi naponski nazivni nivoi 
su 110, 220 i 400-kV. Za primjere u ovom radu uzet će se karakterističan tip stupa za svaki 
prijenosni dalekovod. U ovom završnom radu izvršeni su proračuni jediničnog pogonskog 
kapaciteta za tri karakteristična stupa za naše naponske nivoe korištene u Republici Hrvatskoj. U 
prvom primjeru izračunat je kapacitet za 110-kV vod tipa “jela“ kao što je primjer za vod 
Ţupanja-Orašje, zatim u drugom primjeru kapacitet za 220-kV vod tipa “portal“ kao što je 
primjer za vod Đakovo-Tuzla i u trećem primjeru izračunat kapacitet za 400-kV vod 
Ernestinovo-Pečuh gdje je potrebno napomenuti da je korišten vod karakterističan za MaĎarsku, 







    
                              
 
 
Slika 3.12. Shema prijenosnog sustava Republike Hrvatske [7] 
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Primjer 1. Zadan je 110-kV trofazni nadzemni vod čija je trasa izgraĎena od čelično-rešetkastih 
stupova tipa ˝jela˝ kao što je to prikazano na Slici 3.14. Dimenzije stupa i udaljenosti su 
naznačene na Slici 3.14., te je vod prepleten. Vodiči su izraĎeni od Al/Če uţeta presjeka 240/40 
mm
2, a u snopu se nalazi jedan vodič. Potrebno je odrediti jedinični pogonski kapacitet 
nadzemnog voda. 
Primjer jednog 110-kV trofaznog dalekovoda tipa “jela“ prikazan je na Slici 3.13: 
 
Slika 3.13 Prikaz 110-kV trofaznog dalekovoda Ţupanja-Orašje 
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S 240 / 40 mm
S S S 240 40 280 mm
S 280
S r r 9.44 mm
0.0556





    






Iz zadane formule najprije potrebno odrediti hsr koja predstavlja srednju geometrijsku udaljenost 
vodiča prema zemlji. 
3
sr 1 2 3h h h h     






h 31.9 3 2.2 26.7 m
h 31.9 3 28.9 m
h 31.9 3 2.2 2.2 24.5 m
h 26.7 28.9 24.5 26.64 m
   
  
    
   
  
 














MSGU D D D
D 3 2.5 2.2 5.92 m
D 1 2.2 2.2 4.51 m
D 3 3.5 2.2 6.86 m
MSGU 5.92 4.51 6.86 5.68 m
  
   
   
   
   
  
SGR predstavlja srednji geometrijski radijus vodiča nadzemnog vodiča: 
3SGR r 9.44 10 m    
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Xsr predstavlja srednje geometrijsko rastojanje izmeĎu faznih vodiča i odgovarajućih likova 
dobivenih metodom zrcaljenja. 
   














X D D D
D 28.9 26.7 3 2.5 55.87 m
D 24.5 26.7 3 3.5 51.61 m
D 28.9 24.5 1 53.41 m
X 55.87 51.67 53.41 53.62 m
0.0556





    
    
   






b) Rješenje pomoću računalnog programa MATLAB: 
>> Kapacitet 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i 2:  5.92 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 2 i 3:  4.51 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i 3:  6.86 
MeĎusobna srednja geometrijska udaljenost izmeĎu vodiča je: 5.68 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 1 prema zemlji:  26.7 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 2 prema zemlji:  28.9 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 3 prema zemlji:  24.5 
Srednja geometrijska udaljenost vodiča prema zemlji je: 26.64 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i vodiča 2 dobivenog zrcaljenjem:  55.68 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i vodiča 3 dobivenog zrcaljenjem:  51.61 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 2 i vodiča 3 dobivenog zrcaljenjem:  53.41 
Srednje geometrijsko rastojanje vodiča prema odgovarajućim likovima je: 53.54 
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Unesite broj vodiča u snopu:  1 
Unesite polumjer jednog vodiča u metrima:  0.00944 
Srednji geomtrijski radijus je: 0.0094 
Pogonski kapacitet nadzemnog voda iznosi:  
C= 8.6879 nF/km 
 
Primjer 2. Zadan je 220-kV trofazni nadzemni vod čija je trasa izgraĎena od čelično-rešetkastih 
stupova tipa “portal“ kao što je prikazano na Slici 3.17. Dimenzije stupa i udaljenosti naznačene 
su na Slici 3.17. i vod je prepleten. Vodiči su izraĎeni od Al/Če uţeta presjeka 360/57 mm2, a u 
snopu se nalaze dva vodiča razmaka 22 cm. Potrebno je odrediti jedinični pogonski kapacitet 
nadzemnog voda. 
 





    
Primjer jednog 220-kV trofaznog dalekovoda tipa “portal“ prikazan je na Slici 3.16.:
 
Slika 3.16. Prikaz 220-kV trofaznog dalekovoda Đakovo-Tuzla 
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S 360 / 57 mm
S S S 360 57 417 mm
S 417
S r r 11.52 mm
0.0556






    






Iz zadane formule najprije potrebno odrediti hsr: 
3
sr 1 2 3
1 2 3 sr
h h h h
h h h h 12.5 m
  
   
  
















   
 
Opća formula za izračunavanje SGR-a: 
n 1n
sSGR r a
    










Potrebno je još odrediti Xsr: 
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X D D D
D 12.5 12.5 6.6 25.86 m
D 12.5 12.5 13.2 28.27 m
D 12.5 12.5 6.6 25.86 m
X 25.86 28.27 25.86 26.64 m
0.0556





   
   
   





b) Rješenje pomoću računalnog programa MATLAB: 
>> Kapacitet 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i 2:  6.6 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 2 i 3:  6.6 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i 3:  13.2 
MeĎusobna srednja geometrijska udaljenost izmeĎu vodiča je: 8.32 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 1 prema zemlji:  12.5 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 2 prema zemlji:  12.5 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 3 prema zemlji:  12.5 
Srednja geometrijska udaljenost vodiča prema zemlji je: 12.50 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i vodiča 2 dobivenog zrcaljenjem:  25.86 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i vodiča 3 dobivenog zrcaljenjem:  28.27 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 2 i vodiča 3 dobivenog zrcaljenjem:  25.86 
Srednje geometrijsko rastojanje vodiča prema odgovarajućim likovima je: 26.64 
Unesite broj vodiča u snopu:  2 
Unesite polumjer jednog vodiča u metrima:  0.0115 
Unesite razmak u metrima izmeĎu vodiča:  0.22 
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Srednji geomtrijski radijus je: 0.0503 
Pogonski kapacitet nadzemnog voda iznosi:  C=11.0135 nF/km 
Primjer 3. Zadan je 400-kV trofazni nadzemni vod čija je trasa izgraĎena od čelično-rešetkastih 
stupova tipa “trapez“ kao što je prikazano na Slici 3.18. Dimenzije stupa i udaljenosti naznačene 
su na Slici 3.18. i vod je prepleten. Presjek vodiča ACSR iznosi 500/65 mm2, a u snopu se nalaze 
dva vodiča razmaka 40 cm. Zadan je i promjer vodiča koji iznosi 31.05 mm. Prosječni provjes 
faznih vodiča iznosi 8.96 m i uračunat je na Slici 3.16. Potrebno je odrediti jedinični pogonski 
kapacitet nadzemnog voda. Primjer jednog 400-kV trofaznog dalekovoda tipa “trapez“ prikazan 
je na Slici 3.19., navedeni primjer je za dalekovod Ernestinovo-Pečuh za maĎarsku stranu, te 
izgleda kako je prikazano na slici. U Hrvatskoj se na granici od MaĎarske do Ernestinova koristi 




























Slika 3.18. Dimenzije nadzemnog voda tipa “trapez“ 
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Slika 3.19. Prikaz 400-kV trofaznog dalekovoda tipa “trapez“ 
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S 500 / 65 mm
31.05
d 31.05 mm r 15.53 mm
2
0.0556











Najprije je izračunat hsr: 
3















   
 













MSGU D D D
D 34.7756 26.5756 0.4 8.21 m
D 26.5756 18.5637 0.4 8.21 m
D 34.7756 18.3756 0.8 16.42 m
MSGU 8.21 16.42 8.21 10.34 m
  
   
   
   
   
 
Formula za odreĎivanje SGR-a:  
n 1n
sSGR r a
   









Za odreĎivanje pogonskog jediničnog kapaciteta potrebno i Xsr: 
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X D D D
D 34.7756 26.5756 0.4 61.35 m
D 34.7756 18.3756 0.8 53.16 m
D 26.5756 18.3756 0.4 44.95 m
X 61.35 53.16 44.95 52.73 m
0.0556





   
   
   





Dobiveni jedinični pogonski kapacitet odnosi se na lijevi vod dalekovoda sa Slike 3.18., a 
jedinični pogonski kapacitet desnog voda jednak je lijevom, pošto se radi o istim 
karakteristikama vodiča i jednakim visinama i meĎusobnim udaljenostima vodiča. 
 
b) Rješenje pomoću računalnog programa MATLAB: 
>> Kapacitet 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i 2:  8.21 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 2 i 3:  16.42 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i 3:  8.21 
MeĎusobna srednja geometrijska udaljenost izmeĎu vodiča je: 10.34 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 1 prema zemlji:  34.7756 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 2 prema zemlji:  26.5756 
Unesite rastojanje u metrima vodiča 3 prema zemlji:  18.3756 
Srednja geometrijska udaljenost vodiča prema zemlji je: 25.70 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i vodiča 2 dobivenog zrcaljenjem:  61.35 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i vodiča 3 dobivenog zrcaljenjem:  53.16 
Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 2 i vodiča 3 dobivenog zrcaljenjem:  44.95 
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Srednje geometrijsko rastojanje vodiča prema odgovarajućim likovima je: 52.73 
Unesite broj vodiča u snopu:  2 
Unesite polumjer jednog vodiča u metrima:  0.01553 
Unesite razmak u metrima izmeĎu vodiča:  0.4 
Srednji geomtrijski radijus je: 0.0788 
Pogonski kapacitet nadzemnog voda iznosi:  
C=11.4509 nF/km 
Iz sva tri riješena primjera je vidljivo da se rezultati u računanju pogonske kapacitivnosti 
nadzemnog voda poklapaju pri “ručnom“ izračunu i izračunu pomoću računalnog programa 















    
4. ZAKLJUĈAK 
U ovom završnom radu obraĎeni su elektroenergetski vodovi i njihovi karakteristični parametri s 
posebnim osvtom na jedinični pogonski kapacitet dalekovoda. Utjecaj jediničnog kapaciteta na 
dalekovod teoretski je obraĎen u više podpoglavlja, gdje se najprije govorilo o utjecaju 
kapaciteta na jednofazne vodove, a zatim na trofazne vodove. Jedinični pogonski kapacitet se 
sastoji od meĎusobnog i dozemnog kapaciteta gdje je u obzir uzet najprije meĎusobni, a zatim i 
utjecaj dozemnog kapaciteta na ukupni pogonski kapacitet. TakoĎer u radu je obraĎen i pojam 
prepleta nadzemnog voda i njegov utjecaj na izračun nadzemnog voda. Drugi zadatak završnog 
rada je bio proračun jediničnog kapaciteta na dalekovodu pomoću računalnog programa 
MATLAB-a. Najprije je riješeno par primjera izračuna kapaciteta, a potom su riješena 3 primjera 
za proračun jediničnog pogonskog kapaciteta stvarnih dalekovoda koji se koriste u Republici 
Hrvatskoj različitih naponskih nivoa, iz čega je vidljivo da se rezultati izračuna pogonskig 
kapaciteta podudaraju u oba načina izračuna i putem računalnog programa i ručnog načina 
izračuna. Iz obraĎenih primjera moţe se zaključiti da je pogonski kapacitet nadzemnog voda veći 
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SAŢETAK 
U ovom završnom radu obraĎeni su karakteristični parametri nadzemnih vodova, a posebna 
pozornost usmjerena je na kapacitet i poprečnu admitanciju nadzemnih vodova. Dan je teorijski 
opis kapaciteta kao i njegova podjela na meĎusobni i dozemni kapacitet, te njihov utjecaj na 
ukupni pogonski kapacitet. Najprije su opisani elektroenergetski vodovi te njihova podjela po 
više kriterija kao i osnovni elementi nadzemnih vodova. TakoĎer je opisana i metoda srednjih 
geometrijskih udaljenosti (SGU) koja je korištena za izračun kapaciteta. Na kraju rada obraĎeno 
je par primjera za izračun kapaciteta i tri primjera za proračun koja su riješena u računalnom 
programu MATLAB.  
 
Kljuĉne rijeĉi: elektroenergetski vodovi, parametri nadzemnih vodova, kapacitet, metoda 





In this final paper characteristic parameters of overhead power lines are processed, and special 
attention is focused on capacitance and transverse admittance of overhead power lines.  The 
theoretical description of the capacitance is given so as its classification to mutual capacitance       
and land capacitance, and their influence to the overall operating capacitance. Firstly power lines 
and their division by several criteria and basic elements of overhead power lines are described. 
Also, a method of geometric mean distance (GMD) that was used to calculate capacitance is 
described. At the end of final paper, examples for calculating the capacitance are processed, and 
three examples of the calculation that have been resolved in a computer program MATLAB. 
 
Key words: power lines, parameters of overhead power lines, capacitance, method of geometric 
mean distance (GMD), bundling, calculating unit operating capacitance 
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PRILOZI 
Prilog 1. MATLAB scripta Kapacitet.m po kojoj je vršen programski izračun pogonske 
kapacitivnosti nadzemnih vodova. 
%Izračun pogonske kapacitivnosti nadzemnog voda sa utjecajem zemlje 
%Ulazni podaci 
%Izračun MSGU 
%Unosite meĎusobne udaljenosti vodiča 
D12=input('Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i 2:  '); 
D23=input('Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 2 i 3:  '); 
D13=input('Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i 3:  '); 
MSGU=(D12*D23*D13)^(1/3); 
fprintf('MeĎusobna srednja geometrijska udaljenost izmeĎu vodiča je: \n %5.2f',MSGU); 
%Izračun srednje geometrijske udaljenosti prema zemlji 
%Unosite meĎusobne udaljenosti vodiča prema zemlji  
input('\n'); 
h1=input('Unesite rastojanje u metrima vodiča 1 prema zemlji:  '); 
h2=input('Unesite rastojanje u metrima vodiča 2 prema zemlji:  '); 
h3=input('Unesite rastojanje u metrima vodiča 3 prema zemlji:  '); 
hSR=(h1*h2*h3)^(1/3); 
fprintf('Srednja geometrijska udaljenost vodiča prema zemlji je: \n%5.2f',hSR); 
%Izračun srednjeg geometrijskog rastojanja izmeĎu faznih vodiča i odgovarajućih likova 
dobivenih metodom zrcaljenja 
%Unosite meĎusobne udaljenosti faznih vodiča i odgovarajućih likova 
input('\n'); 
D122=input('Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i vodiča 2 dobivenog zrcaljenjem:  '); 
D133=input('Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 1 i vodiča 3 dobivenog zrcaljenjem:  '); 
D233=input('Unesite rastojanje u metrima izmeĎu vodiča 2 i vodiča 3 dobivenog zrcaljenjem:  '); 
Xsr=(D122*D133*D233)^(1/3); 
fprintf('Srednje geometrijsko rastojanje vodiča prema odgovarajućim likovima je: \n%5.2f',Xsr); 
%Izračun srednjeg geometrijskog radijusa vodiča 
input('\n'); 
n=input('Unesite broj vodiča u snopu:  '); 
input('\n'); 
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r=input('Unesite polumjer jednog vodiča u metrima:  '); 
if n==1 
    SGR=r; 
else  
input('\n'); 
as=input('Unesite razmak u metrima izmeĎu vodiča:  '); 
    SGR=sqrt(r*as); 
end 







fprintf('Pogonski kapacitet nadzemnog voda iznosi: \nC=%7.4f nF/km',C); 
pause 
return 
 
